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DECRETO ALCALDICIO N° 1038 09-06-2026

SECPLA
Departamento de Licitaciones

LA ALCALDIA DE PADRE HURTADO DECRETO HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1) La necesidad de dar respuesta a las preguntas presentadas por los posibles
oferentes a través del Foro de la Licitacibn Publica ID 3824-13-LE26
“NORMALIZACION ELECTRICA SECTOR DE ATENCION PRIMARIA DE
URGENCIA SAPU SANTA ROSA DE CHENA, PADRE HURTADOQO?”, y formalizar las
Aclaratorias N°1, N°2, N°3 y N°4, publicadas a través del sistema de informacién y
transacciones www.mercadopublico.cl.

2) El Decreto Alcaldicio N°952 que llama a Licitacion Publica para contratar la
ejecucion del Proyecto “NORMALIZACION ELECTRICA SECTOR DE ATENCION
PRIMARIA DE URGENCIA SAPU SANTA ROSA DE CHENA, PADRE HURTADO?”,
el que presentaba un error en la fecha registrada (26-06-2026 en lugar de 26-05-
2026) el que fue rectificado mediante Decreto Alcaldicio N°964, de fecha 27 de
mayo de 2026.

3) El hecho que a través de las respuestas y Aclaratoria N°1 otorgadas dentro del
proceso licitatorio, se otorg6 la posibilidad a los interesados de realizar visitas a
terreno individuales (dada la prohibiciébn de realizar visitas a terreno de manera
simultanea entre los oferentes), previa coordinaciéon con la Direccién de Salud
Municipal (Unidad Técnica) durante los dias lunes 08, martes 09 y miércoles 10 de
junio del presente afio, considerando las solicitudes de los interesados realizadas
dentro de la etapa de preguntas de la licitacién, atendiendo ademas de las
caracteristicas del recinto a intervenir, este es, un Servicio de Atencion Primaria de
Urgencia, el que debe mantener en todo momento su continuidad operativa y sin
interferencias para la atencion de los usuarios del SAPU, por lo que se accede a la
posibilidad que los oferentes conozcan in situ las condiciones en las que se deberéan
desarrollar los trabajos correspondientes al proyecto licitado. Dado lo anterior, se
considera pertinente otorgar un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan elaborar sus ofertas de forma mas adecuada y acabada al tenor
de los antecedentes, por lo que se requiere ampliar en 5 dias corridos el plazo de
presentacion de dichas ofertas a través de la prorroga de la fecha de cierre de
recepcion de las ofertas en el sistema de Mercado Publico, en concordancia con lo
establecido en el numeral 7.5. de las Bases Administrativas

4) Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional de Municipalidades
N°18.695, del afio 1998 y sus modificaciones vigentes.

5) La Sentencia de Calificacion y Escrutinios de la Eleccion de Alcalde y Concejales de
la comuna de Padre Hurtado de fecha 27 de noviembre de 2024; y el Acta de
Proclamacion del Primer Tribunal Electoral de la Regién Metropolitana de fecha 03 de
diciembre del 2024, que proclama Alcalde de la Comuna de Padre Hurtado al Sr.
Felipe Mufioz Heredia.
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DECRETO:

SECPLA
Departamento de Licitaciones

DECRETO ALCALDICIO N°

1) APRUEBASE las respuestas a las preguntas presentadas dentro del proceso de
Licitacion Publica “NORMALIZACION ELECTRICA SECTOR DE ATENCION
PRIMARIA DE URGENCIA SAPU SANTA ROSA DE CHENA, PADRE HURTADO”,
ID 3824-13-LE26, a través del sistema de informaciéon www.mercadopublico.cl, las
gue se detallan a continuacion:

Fecha y hora

Preguntas ingresadas (29)

28-05-2024% 1718237

Favor indicar 51 existe visita a terreno y entregar antecedentes para asistir

Respuesta
05-04-2026 153859

Cabe senalar que en razon de la normativa establecida en las "Instrucciones de Caracter
General Me6/2024* del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, no se considerd
originalmente la existencia de visita a terreno dentro del proceso licitatorio no obstante ko
anterior, ¥ en razon de las consultas y solicitudes relativas a la existencia de visita a terreno
realizadas dentro de esta etapa de preguntas, atendiendo ademas de las caracteristicas del
recinto a intervenir (Servicio de Atencion Primaria de Urgencia que debe mantener en todo
momento su continuidad operativa), ha abierto la posibilidad de coordinar visitas individuales
{dada la prohibicicn de realizar visitas a terreno de manera simultanea entre los oferentes)
previa coordinacian con el Arguitecto de la Direccidn de Salud Municipal (Unidad Técnica)
durante los dias lunes 08, martes 09 y miercoles 10 de jumio del presente ano, para cuyos
efectos se oborga el corren electromico y teléfono de contacto del referido profesional de la
Direccion de Salud: Bon Harold Romos Saavedra, teléfono: 22 430 6124, correo electronico:
harold. romos@saludmph.cl. Cabe senalar que seran los oferentes interesados los responsables
de solicitar v coordinar las visitas a terreno de caracter individual a traves de los contactos
otorgados, dentro de los dias antes senalados, en horarios que abarcan desde las 8230 hasta
las 47-30 hrs., considerando la disponibilidad de la Unidad Técnica de la Direccion de Salud
iwer Aclaratoria =1 publicada).

Fa

30-05-2026 23115212

Exizte visita a terrenc?

Fa

Respuesta
05-06-2026 41539204

Remitirse a respuesta a pregunta M4,

01-06-2024 16211249

favor indicar =i existe visita a termeno?

Respuesta
05-04-2026 1539205

Remitirse a respuesta a pregunta M4,

02-06-2026 09:29:08

Favor de indicar fecha de wisita a terreno =i exizte.

Respuesta
05-06-2026 15239207

Remitirse a respuesta a pregunta N4,
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DECRETO ALCALDICIO N°

SECPLA
Departamento de Licitaciones

Las Especificacionss Técnicas (pagina 12) indican que 2l proyecto contempla &l cambio ded empalme
monofasics existents de 40 A a uno trifasico de 37 &, haciendo referencia a la empresa distribuidora "CGE
o la concesionaria que corresponda®. Mo obstante, el Esquema Unilineal [Lamina 4 de 5) musestra |

5 02-06-2026 16218246 alimentador gensral con un intsrmuptor de 63 Ay referencia a la red "EMEL 5.A.", sin coincidir con Lo
senalado en laz EETT. Ante esta dizcrepancia, == consulta: ;Cusl 25 la capacidad definitiva del nusvo
empalme a considerar en la oferta, y cual es la empresa distribuidora de referencia para efectos de
tramitacion, factibilidad técnica y costos asociados?

se aclara que el oferente debera revizar integralmente los antecedentes del proyvecto,
especialmente el cuadro de cargas, las Especificaciones Técnicas v €| Esquema Unilineal, a fin
de considerar correctamente la demanda eléctrica proyectada. De acuerdo con las EETT, el
proyecto contempla el aumento de capacidad del empalme, condicion necesaria para la
CorTecta ejecucion y operacion de las instalaciones. En consecuencia, el contratista deberd
Respuesta verificar las cargas proyectadas y considerar en su oferta todas las gestiones, tramitacicnes,
05-06-2026 15239209 factibilidades, adecuaciones y costos asociados ante la empresa distribuidora
correspondiente. Fara efectos de tramitacion, factibilidad técnica vy costos asociados, debera
considerarse como empresa distribwidora de referencia a CGE, correspondients al sector de
emplazamiento del proyecto en la comuna de Padre Hurtado. La referencia a ENEL S.A.
contemida en plano debera entenderse como una inconsistencia grafica no aplicable al
presente proyecto.

£n la descripcion de trabajos de las Especificaciones Técnicas (pagina &) 52 indica explicitamente que el
conktratista debera realizar la "medicion, calculo, suministro, montaje, cableado, configuracion y puesta
en servicio de un banco automatico de condensadores para correccion del factor de potencia, incluyenda
G O2-04-20246 156:19:02 analisis de armonicos ¥, cuando oorresponda, filtro de armonicos compatitle con las cargas existentes del
recinto de salud”. 5in embargo, esta partida no figura en minguna linea del Formato M8 (Presupuesto
petallado). Se corsulta: jDebe 2l oferente incluir esta partida en su oferta scondmica v, de ser asl, en gué
item del Formato H*E debes incorporarss?

5e aclara que el oferente debera considerar lo indicado en las Especificaciones Tecnicas, por
cuanto el banco automatico de condensadores forma parte del alcance técmico del proyecto
cuando su implementacion resulte necesaria conforme a la medicion, caloulo v andlisis
electrico correspondiente. Dado que dicha partida no se encuentra individualizada en 2l
Formato M°6, el oferente debera incorporar los costos asociados dentro del kem mas afin a
& E:TJ:.E:;;& 5-30-43 las obras eléctricas, tablero general, normalizacion eléctrica o partidas asociadas al sistema

o eléctrico, segun la estructura del presupuesto, dejando claramente identificado el alcance
considerado en su analisis de precios. En consecuencia, el contratista debera contemplar en
su oferta la medicion, caloulo, suministro, instalacien, configuracion ¥ puesta en servicio del
sistema de correccion de factor de potencia, incluyendo analisis de armdnicos y filtro cuando
tacnicaments corresponda.
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DECRETO ALCALDICIO N°

SECPLA
Departamento de Licitaciones

02-06-2026 16:19:21

La descripcion de trabajos de las Especificacionss Técnicas (pagina &) incluye el "sistema de alarmas de
Incendio y antirrobo® dentro del alcance del proyecto. Esta partida no se desarrolla en ninguna seccian de
las EETT, no cuenta con especificacion tecnica, planos de distribucion, cantidad de dispositivos, tipo de
tecnologia, norma aplicable ni criterios de dissfo. Asimismao, no aparece =n el Formato M° 4. Se consulta:
jForma parte del alcance obligatorio de la oferta la instalacion del sistema de alarma de incendio y
antirrobo? En caso afirmativo, zen gue ftem del Formato K° & debe presupuestarse v cudles son los
requisitos técnicos minimos a considerar?

Respuesta
05-06-2026 15239216

5e aclara que el proyecto contempla una planta de corrientes debiles, la cual debera ser
revisada por el oferente para efectos de considerar el alcance asociado a sistemas de alarma,
canalizaciones, puntos y/fo previsiones cormespondientes. Dado que la partida no se encuentra
desarrollada en detalle en las EETT ni individualizada en el Formato M®&, el oferente podra
considerar un valor proforma dentro del ikem mas afin a corrientes debiles, instalaciones
espediales o sistema eléctrico, segun la estructura del presupussto. E| contratista debera
dejar claramente indicado en su analisis de precios el alcance considerado, incluyendo, segun
cormesponda, suministro, canalizacion, cableado, montaje, conexion, configuracion y puesta
en servicio del sistema, conforme a la normativa vigente y a bos antecedentes téomcos
disponibles del proyecto.

02-06-20248 1621937

Las Especificacionss Tecnicas describen hasta doce tableros distintos (Tablero General 547U, Tablero de
Transferencia Automatica €0svA, T.G.AF K°2, T.OLAFF H™ 1 , TOUASF K53, T.OLF N4, T.OLF H°E, T.OUF K54,
T.0.F Caldera, T.0.A. SOME, Tableros de Distribucion Exteriores y Tableros de Control de Luces). Sin
embargo, el Formato M*s (pagina &4) solo contempla dos lineas para tableros: *Tablero General 547U
santa Rosa de Chena” v "Tablers General Awsliar”. Se consulta: pCuantos tableros deben considerarse =n la
oferta, y coma debe el oferente incorporar en el Formato M°4 a totalidad de los tableros descritos en las
EETT?

Respussta
05-06-2026 152392346

se aclara que el oferente debera remitirse al contenido senalado en las Especificaciones
Tecnicas ¥ Presupuesto del proyecto, donde se indican los tablercs considerados para la
correcta ejecucion de las instalaciones. Respecto del Formato M4, se precisa que la
desagregacion presupuestaria debe entenderse agrupada, por lo gue el oferente debera
considerar dentro de las partidas de "Tablero General SAPU Santa Rosa de Chena® y *Tablero
General Awxliar” todos los tableros, componentes, protecciones, canalizaciones, cableados,
rotulacion, pruebas y puesta en servicio que correspondan segun EETT, planos v presupuesto.
En consecuencia, la oferta debera contemplar la totalidad de los tableros requeridos por el
proyecto, conforme a los antecedentes técnicos y economicos entregados en la licitacion.
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DECRETO ALCALDICIO N°

SECPLA
Departamento de Licitaciones

02-06-2024 14:13:51

Las Especificacionss Tecnicas describen hasta diecisiete subalimentadores distintos (AL-G normal, AL-GE
emergencia, ¥ subalimentadores identificados hasta 2l item 2.3.17). El Formato M°6 (pagina &4] solo
contempla des lineas de alimentadores: AL-G de 10 ml y AL-01 de 20 ml. Dado que las bases establecen
gue el Formato M° & no puede presentar inconsistencias internas, se consulta: ;Cuwil s la cantidad total de
alimentadorss y subalimentadores a presupuestar, y cwales son sus longitudes definitivas? ;0ebe el
oferente agregar Iineas al Formato N°& para reflejar la totalidad de los alimentadores descritos en las
EETT?

Respuesta
05-06-2026 15239243

Se aclara que el oferente debera remitirse al contenido efectivo de las Especificaciones
Tecnicas y al Presupuesto del proyecto, los cuales contiensn los antecedentes validos para la
formulacion de la oferta. Respecto de la tabla de contenido o indice de las EETT, se informa
gque esta presenta un error de actualizacion, por lo que se emitira la aclaratona
correspondiente para dejar constancia de dicha inconsistencia formal. Para efectos de
presupuesto, el oferente debera considerar los alimentadores v subalimentadores indicados
en el contenido técrico wigente de las EETT, planos y Formato M*6, respetando las partidas
disponibles en el presupuesto oficial. En caso de requerr mayor desglose para respaldar su
analisis de precios, podra incorporarlo internamente en su estudio, sin alterar la estructura
exigida del Formato W&, salvo que las bases administrativas bo permitan expresamente.

02-05-2024 18213259

Las Ezpecificaciones Técnicas (pagina 22) sefialan que no existen registros de las mallas a tierra existentes
&N Cuanto a resistividad, dimensiones del cobre desnudo ni dimensiones de la malla, y que =l contratista
debera efectuar mediciones de resistividad, estudio de suslo previo y disefio de la malla nueva. Mo se
entrega ningun estudio referencial ni se define la resistencia objetivo que debe garantizarse segun la
normativa vigente. Considerando ademas que no 2 contempla visita a terreno (numeral 5.5 o2 las Bases
Administrativas), se consulta: jContara el oferente con acceso al recinto previo al cerre de la licitacion
para efectuar mediciones de referencia’ En caso negativo, jgue valor de resistividad de werreno debe
asurmir el oferente para efectos de presupusstar £l disefio 2 instalacion de la malla a tisrra?

10

Respuesta
05-06-2026 15239219

Se aclara que el oferente debera formular su oferta en base a los antecedentes técnicos
entregados en el proceso licitatorio. Respecto de la resistividad del terreno, no se establece
un valor referencial onico, ya que esta debera ser determinada por el contratista adjudicado
mediante las mediciones, estudio de suelo y disenio de pusesta a tierra indicados en las
Especificacionss Técnicas. Para efectos de oferta, el oferente debera considerar dentro de
sus costos todas las actividades necesarias para el correcto diseno, ejecucion, medicion,
certificacion v puesta en servicio de la malla a tierra, debiendo garantizar el cumplimiento de
la normiativa eléctrica vigente, exigencias SEC/RIC y requerimientos aplicables de la empresa
distribuidora.
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DECRETO ALCALDICIO N°

SECPLA
Departamento de Licitaciones

1

02-06-2026 14:20006

El mumeral 8.5 de las Bases Administrativas indica que la presente licitacion no contempla wisita a terreno.
Ho obstante, el alcance del proyecto exige al contratista realizar un levantamisnto tecnicos complsto de
las instalaciones existentes como condicion previa al inicio de obras (EETT, pagina 7], disefar la ingeniena
definitiva de tableros, alimentadores y malla a tierra, y desarrollar la memoria de caloulo para el cambio
d= empalme, todo ello sin haber podido verificar las condiciones reales del recinto. 5= consulta: jTiens
prevista la entidad licitante habilitar una instancia de visita opcional al recinbo SAPU Zanta Rosa de Chena
antes del cierre de |a licitacion, con el fin d2 que los oferentes puedan elabarar una propussta tecmica y
sconomica fundada en las condiciones reales de la instalacion existents?

11

Respuesta
05-06-2026 15:39:22

Wer respuesta a pregunta M°4. Por otra parte, bos oferentes deberan formular su propuesta
tecnica y econdmica en base a los antecedentes entregados en la hictacion. El levantamiento
tecnico, verficacion de condiciones reales, desarrollo de ingenieria definitiva, memoria de
cakoulo, disefwo de tableros, alimentadores, pussta a tierra v demias estudios requeridos
deberan ser ejecutados por el contratista adjudicado, en la etapa comprendida entre la
adjudicacion del contrato v €l acta de entrega de terreno, yfo como actividades previas al
imicio efectivo de las obras, conforme al akcance definido en las EETT. En consecuendcia, €l
oferente debera considerar en su oferta todos los costos asociados a dichas verificaciones,
estudios, ajustes tecnicos v gestiones necesarias para la correcta ejecucion del proyecto.

02-05-2026 16:20059

En el Formato H°6, dentro de las Cbras Previas (pagina &5 de las Bases Administrativas), los tems 1.1 v 1.2
tiensn exactamente la misma descripcian: "Instalacion de faenas GL 1. 5e corsulta: jCormesponden estos
dos items a partidas distintas, como por ejemplo instalacion de faenas de obra e instalacidn de letrero de
obras? En caso afirmativo, jowal 25 la descripcion correcta de cada wno?

12

Respuesta
05-06-2026 15:40:03

De acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Tecnicas, el item 4.1 corresponde a la
“instalacidn de faenas”, en tanto que el ftem 1.2 corresponde al “retiro elementos red
electrica existente” (ver Aclaratoria M°2).

02-05-2026 16:21:12

Se ha verificado que las siguisntes partidas stan descritas en las Especificacionss Técnicas pero no
cuentan con wna linea especifica en el Formata M*&: (a) letrero de obras, (B retiro de elementos de red
eléctrica existente, (c} extractores de aire (ftem 2.5.13 EETT), (d) banco autsmatico de condensadores, y
[g] sistema de alarma de incendio y antirmobo. Dado que las bases establscen &l rechazo de ofertas que
presenten errores o incongruencias en el Formato M6, se consulta: ;En que bineas del Formato H°6 deben
incorporarse estas partidas, o se publicara una version actualizada del formato que incluya todos los Ttems
del alcance?

13

Rezpuesta
05-04-2026 15240209

se aclara que el oferente debera considerar la totalidad de las partidas indicadas en las EETT,
planos v Presupussto, con el fin de asegurar la correcta ejecucion de las obras, obtencion de
TE-1 ¥ tramitacion del aumento de capacidad ante la empresa distribuidora. Respecto del
retiro de elementos de red eléctrica existente, se precisa que corresponde al item 1.2 del
Fresupuesto, existiendo un error en la descripcion de dicha partida, la cual debera
entenderse conforme al ablcance senalado en las EETT. Las demas partidas deberan
incorporarse en los ftems presupuestarios mas afines, sin alterar la estructura del Formato
H®&, segun lo siguiente: Letrers de obras: gastos generales, instalacion de faenas o partida
afin. Extractores de aire: instalaciones electricasfequipamiento eléctrico correspondients.
Banco automatico de condensadores: tablero general, mormalizacion eléctrica o partida
eléctrica afin. sistema de alarma de incendio y antirrobo: corrientes débiles, instalaciones
especiales o partida afin, considerando valor proforma cuando corresponda. En consecuendcia,
no se debera omitir ninguna partida indicada en las EETT, debiendo reflejarse su costo dentro
del analisis de precios respectivo.
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02-06-2024 16:21:45

£n la tabla de criterios de evaluacian del numeral 14.1 de las Bases Adminstrativas (pagina 20), s= aprecia
gue dos criterios distintos estan numerados con 2l ordinal "4°" el criteric "Plazo de Entrega del Provecto
[10%)" v el criterio "Cumplimisnto de Requisitos Formales (5%)". Esta duplicacion genera ambigliedad =n la
identificacion de los criterios. Se consulta: pCual es la numeracion correcta de los cuatro criterios de
evaluacion y su respectiva ponderacion?

14

Respuesta
05-06-F026 15-40:13

ver aclaratoria M°3 publicada.

02-D4-2024 16:22:00

£l numeral 8.4 de |as Bases Administrativas establece que seran rechazadas las ofertas gue no cumglan
"zon los plazos maximes y minimos de ejecwcian”. Las bases definen un plazo madme de 125 dias corrideos
para la ejecucion de obras y o2 185 dias corridos para la entrega total del proyecta. Sin embargo, en
ninguna seccion de los documentos s2 define un plazo minimo de ejecucion. Se consulta: ;Existe un plazo
minima de ejecucien de las obras yfo de entrega total del proyecte? En caso afirmativo, joual es dicho
plazo?

Respuesta
05-06-2026 1524017

Ho se establecen plazos minimos, remitirse a los plazos publicados en las Bases
Administrativas.

D2-06-2028 16:22:15

El Formato M°s (pdgina &7, ftem 3.1.3) incluye como partida de corrientes débiles el "sistema CCTV" en
modalidad global. Mo obstanbe, en las Especificaciones Teonicas no existe minguna s=ccion gue desarrolle
los requerimientos técnicos de este sisterna: no s indica cantidad de camaras, tipo, resolucion,
cobertura, sistema de almacenamisnto, normativa aplicable ni planos de distribucion. Se corswlta: FCudles
san los requerimientas técnicos minimaos del sistema CCTY a considerar en la oferta, y se publicara una
especificacion tecnica complementaria para esta partida?

16

Rezpuesta
05-06-2026 15240220

En relacion con la partida "Sistema CCTV® indicada en el Formato M*6, pagina 67, tem 3.1.3,
ze aclara que el oferente debera considerar, en base a |a planimetria adjunta, la propuesta y
ejecucion de la normalizacion de corrientes débiles, incluyendo el sistema CCTV v sus
elementos asociados. El alcance debera contemplar, como minimo, canalizaciones, cableado,
puntos de conexion, ordenamiento de redes, alimentacicn eléctrica asociada, equipos
existentes o proyectados que correspondan, pruebas de funcionamiento v puesta en servicio,
asegurando una correcta integracion con las instalaciones del recinto. Mo se publicara una
especificacion técmica complementaria para esta partida. El oferente debera considerar todos
los elementos necesarios para dejar el sistema CCTV v las corrientes débiles correctamenta
normalizadas y operativas, conforme a la normativa vigente y a los antecedentes entregados
en la fcitacion.

O2-06-2024 16:23234

Entregaran planos en formato Can?

17

Respuasta
05-06-2026 4154024

Se encuentra publicada la planimetria en formato DWG.
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13 05-06-2026 1805219 Cual es el horario de trabajo? Se podra trabajar fines de semana?
Los horarios de trabajo se deberan coordinar por parte del adjudicatario con la Jefatura
Coordinadora del SAPW Santa Rosa de Chena, debiendo considerar que dado que se trata de
. Respuesta un Servicio de Atencion Primaria de Urgencias médicas se debe mantener su funcionamiento
05-06-2026 15-40:26 operative en todo momento ¥ sin interferencias para la atencidn de los usuaries del SAPU,
pudiéndose optar por diferentes alternativas de horarios y dias de trabajo para dichos
efectos.

13 03-06-2026 18205224 Se podra disponer de Los servicios del establecimiento? (bafios, comedor, bodega, estacionamiento]
i bien existen servicios disponibles para el publico dentro del SAPU de Santa Rosa de Chena,
coma por ejemplo banos, la utilizacion de éstos debera coordinarse por parte del

. Respuesta adjudicataric con la Jefatura Coordinadora del SAPU Santa Rosa de Chena al momento de

05-06-2026 15-40:29 comenzar las faenas, lo que no quita respensabilidad al adjudicatario de cumplir con la
instalacion de fasnas y demas partidas establecidas en las Especificaciones Técnicas
publicadas.

0 05-06-2026 1805228 En que fecha se espera iniciar &l servicio? (indicar mes)

. El servicio se imiciara una vez adjudicada la licitacien pablica y realizadas las gestiones

Respues . .

i} 05062074 45-40-33 correspondientes para la firma del contrato respectivo v la entrega del terreno
; o correspondiente. Remitirse a lo establecido en las Bases Administrativas.

ey 05-06-2026 1805233 Se reguisrs prevencionista de riesgo? Con gue frecusncia?

Respuesta T ;
3| Remitirse a bos antecedentes publhicados.

05-06-2026 154036

Cuales son los documentos de prevencion gue se deben presentar al momento de adjudicar o ingresar a
2 03-06-2026 18:05:37
obra?
Respuesta . ... o o :
2 Remitirse a las Bases administrativas y antecedentes tecmcos publicados.
05-06-2026 1524039
13 03-0%-2025 18:05:41 Cuantos estados de page habran? Como se distribuiran?
Respuesta " o0
13 e Remitirse a las Bases administrativas, numeral 18.9.
4 03-05-2025 18205245 Fawor subir planimetria editable
Respuesta
74 Wer respuesta a pregunta He47.

05-06-2026 15:40:47



https://doc.digital.gob.cl/validador/WZRHSW-796

DECRETO ALCALDICIO N°

SECPLA
Departamento de Licitaciones

03-06-2024 18:05:47

£l jefe de terreno se requisre a tiempo complsto?

5 E:?D:-E:Dt;ﬁ R 5i. Remitirse a Especificaciones Tecnicas y Bases Administrativas, numeral 22.4.
15 03-00-2026 18:05256 se pusde exceder el monto de la oferta del presupuesto asignado?

= gﬁmﬂ;ﬂ:;ﬁ 15:40°53 He-

i 03-06-20246 18:06:35 Fawor subir fotos de las instalacionss

27 E:f';:_e:;:ﬁ P se realizaran las gestiones pertinentss.

18 03-06-2026 18212215 Favor indicar cuantos tableros son

28 rﬂ:_e:;:ﬁ (54059 son dos tableros, Tablero General y General Auxahiar.

13 03-06-2024 18:12:35 favor subir diagramas unilineales

9 Respuesta se adjunta diagrama.

05-06-F026 1524402
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2) APRUEBASE la ACLARATORIA N°1, relativa a la visita a terreno dentro del proceso
licitatorio ID 3824-13-LE26, la que se presenta a continuacion:

ACLARATORIA W%
UCITACION PUSLICA 3824-13-LE26

“NORMALIZACION ELECTRICA SECTOR DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA SAPU SANTA ROSA
DE CHENA, PADRE HURTADO"

Cabe seflalar que en razon de lz narmatyva establecica an 138 “Insirucciones de Carfcter Geners
Ne5/2024" del Tribunai de Defersz de I3 Ubre Competencla, ro & considerd crigireiments a
existencia de visita a terrena dentro del proceso licitatono; no cbstante io antericr, y n razdn de las
consultas y solidiudes relativas 3 13 existenca de visita a 1erren realizadses dentra de a5ts 0%apa de¢
preguntas, atendlendo sdemas o2 las caratierislicas dal recinto 2 intervenir [Seracka e Atencidn
Primaria de Urgenca que debe mantener &n tada mamento su contnuldad operativa), se presents 2
sigusente aciaratoria:

En Basas Adminstratives, numeral 8.5,

DONDE DICE:

8.5. VisitaaTerreno,

La presente liKitatdn no considers visita a terrens
DEBE DECIR:

85. VisitaaTerreno.

Se pedra coordinar visitas Incwviduales (dads & prohibicidn de raslizar visitas 2
terrend dg maners simyltanea entre o¢ oferentes| previs ccordinacién con &
Argutecto de ia Directidn de Sslud Municipel (Uridad Técnlca| duranie los dias
iunes 08, martes 09 y midreales 10 de unio cel presente aflo, para cuvos efectos
58 0torgs &l corrag slectrinico y teléfono de contacta del referldo profesional de
I8 Direcoon de Salud;

Harold Romos Saavedra, teléfono: 27 430 6124, corfes electrinico:

Cobe sefighdr gue serdn los ofarentas intaresados 05 resoansabies de soficiter v
ccordinar las wisitas 3 terreno de caracter Mdividual a través de los contacto
otorgados, densro de 105 455 antas seflalados, en horarios que abarcen desd= fas
&:30 hasta 135 17:30 hrs,, cordiderando |8 disponibilided de la Unidad Técnica ce &3
Direccian e Salud

L@ Visita & terreno tencrd =l cardcter do optativa
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3) APRUEBASE la ACLARATORIA N°2, relativo al Formato N°6, presentada dentro del
proceso licitatorio ID 3824-13-LE26, la que se detalla a continuacion:

ACLARATORIA N22

LICITACION PUBLICA 3824-13-1LP26

“NORMALIZACION ELECTRICA SECTOR DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA SAPU SANTA ROSA
DE CHENA, PADRE HURTADO"

1.

En Bases Administrativas, pagina N266, Formato N26 “PRESUPUESTO DETALLADO POR EL TOTAL DE
LA OBRA", realizar las siguiente modificacién:

DONDE DICE:
TEM I CESCR=CON UNIDAD | CANTIDAD | PRECOUNMARIC | PRECIOTOTAL
100 | OBRAS PREVIAS
11 | Instaiacion ce faenas GL 1 (8 £
1.2 ' Instalacion de fesnss | gt 1 |$ £
Sub Total |§
DEBE DECIR:
TEM DESCRSCION UNIGAD  CANTIDAD | PRECIOUNITARIC L PRECIOTOTAL
100 iOBRAS PREVIAS 3
11 | Instaiacion ge fasnas GL 1 S wS T
1.2 : Retro elementos red sléclrica axisisnte GL 4 '$ s ‘
Sub Total | §
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4) APRUEBASE la ACLARATORIA N°3, presentada dentro del proceso licitatorio 1D
3824-13-LE26, la que se detalla a continuacion:

ACLARATORIA N23

LICITACION PUBLICA 3824-13-LP26

"NORMALIZACION ELECTRICA SECTOR DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA SAPU SANTA ROSA
DE CHENA, PADRE HURTADO"

En Bases Administrativas, pigina N220, numeral 14.1. METODO DE EVALUACION DE LAS
PROPUESTAS, realizar las sigulente modificacion:

DONDE DICE:
N® CRITERIO PONDERACION %
1e FERTA ECONOMICA [OE| &0
& ‘ PLAZO OF ENTREGA DEL PROVECTO (PE] 10
3 PROGRAMA INTEGRIDAD PROVEEDCORES |PI) 5
& CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES |CR| 5
{ TOTAL PONDERADORES 100%
DEBE DECIR:
N° ! CRITERIQ | PONDERACION %
' i ) OFERTA ECONOMICA [OF] &0
| Vi f PLAZO DE ENTREGA DEL PRCYECTO (PE) 10
¥ PROGRAMA INTEGRIDAD PROVEEDORES [PI) 5
e CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES |CR) 5

TOTAL PONDERADORES 100%
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5) APRUEBASE la ACLARATORIA N°4, presentada dentro del proceso licitatorio 1D
3824-13-LE26, la que se detalla a continuacion:

ACLARATORIA N24

LICITACION PUBLICA 3824-13-LE26

“NORMALIZACION ELECTRICA SECTOR DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA SAPU SANTA ROSA
DE CHENA, PADRE HURTADG"

Se comunica que el indice inserto en las Especificaciones Técnicas {paginas 2 y 3) del proyecto
“NORMALIZACION ELECTRICA SECTOR DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA SAPU SANTA ROSA DE
CHENA, PADRE HURTADO”, no tiene correspondencia con el contenido detallado dentro de las
referidas Especificaciones Técnicas, razon por la que a través de |la presente aclaratoria se elimina
dicho indice (paginas 2 y 3) de las Especificaciones Técnicas, publicdindose nuevamente a través del
portal con la eliminacidn de dicho apartado (ver en portal de Mercado Publico, “otros anexos”,
documento denominado “Aclaratoria 4 Especificaciones Técnicas sin indice”).

6) MODIFIQUESE las fechas del Calendario de la Licitacién Publica “NORMALIZACION
ELECTRICA SECTOR DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA SAPU SANTA
ROSA DE CHENA, PADRE HURTADOQ", en la pagina web www.mercadopublico.cl,
de la siguiente manera:

ETAPAS FECHA HORA
Fecha de cierre de recepciéon de la oferta 17-06-2023 15:00
Fecha de acto de apertura técnica 17-06-2023 15:05
Fecha de acto de apertura econémica (referencial): 02-07-2023 15:30
Fecha de Adjudicacion (estimada) 15-09-2023 17:00
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7) ESTABLEZCASE que la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) sera la
Unidad encargada de efectuar las adecuaciones y los trdmites correspondientes a la
publicacién del presente Decreto Alcaldicio en la pagina web www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE, REGISTRESE Y HECHO ARCHIVESE

Firmado por:

Felipe Luis Mufioz Heredia
Alcalde

Fecha: 08-06-2026 17:18 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado

MAMV JCRK IARC

Firmado por:

Cristian Jesus Vilches Escobar
Secretario Municipal

Fecha: 09-06-2026 10:08 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado
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